
令和４年度　小俣廃棄物投棄場の維持管理記録

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間（ｔ）

石膏ボード類 4.09 4.21 1.06 1.42 1.79 1.29 3.63 2.09 1.02 20.6

その他 ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ ⃬ － － －

4.09 4.21 1.06 1.42 1.79 1.29 3.63 2.09 1.02 0 0 0 20.6

【放流水の水質測定結果（月例）】
4月6日 5月2日 6月1日 7月13日 8月10日 9月7日 10月19日 11月1日 12月14日

結果取得日 4月19日 5月18日 6月13日 7月26日 8月22日 9月16日 10月28日 11月11日 12月26日

7.5 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8 5.8～8.5

1.3 1.0 1.6 1.9 1.4 0.9 1.2 1.8 1.7 10mg/L以下

1.5 2.7 2.2 2.2 2.2 2 1.1 1.4 1.7 20mg/L以下

1未満 1未満 1未満 1未満 2 1未満 1未満 1未満 1未満 25mg/L以下

30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 3,000個/ml以下

3.6 3.1 3.5 3.3 5.1 3 2.2 2.2 2.9 10mg/L以下

【地下水の水質測定結果（月例）】
4月6日 5月2日 6月1日 7月13日 8月10日 9月7日 10月19日 11月1日 12月14日

結果取得日 4月19日 5月18日 6月13日 7月26日 8月22日 9月20日 10月28日 11月11日 12月26日

上流部 20 22 23 27 26 23 28 28 23

下流部 21 20 21 22 21 20 21 20 20

【擁壁・遮水工・調整池・浸出水処理設備の点検結果】
4月6日 5月2日 6月1日 7月13日 8月10日 9月7日 10月19日 11月1日 12月14日

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
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